SIMBOLOGIA & NOTAS

I%FANCOLHE HIDRONICO (AG) TIPO PISO—TETO

(=D FANCOLETE HIDRONICO (AG) TIPO HIWALL E SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL
|]:|] CAIXA DE VENTILAGAO

MG TUBO DE ALIMENTAGAO DE AGUA GELADA

TUBO DE RETORNO DE AGUA GELADA

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DE FORGA 220 V, @2, 60Hz

FIXAR_EM MAO FRANCESA

EVAPORADOR SPLIT SYSTEM — UNIDADE INTERNA

FANCOLETE HIDRONICO — UNIDADE INTERNA

FIXAR EM MAO FRANCESA

EXAUSTOR TIPO GABINETE METALICO
CAIXA DE VENTILAGAO PARA AR EXTERIOR
CONDENSADOR — UNIDADE EXTERNA
UNIDADE RESFRIADORA — CHILLER

TANQUE DE COMPENSAGAO DE 500 LITROS
DUTO FLEXIVE
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ALUMINIZADO QUADRO ELETRICO
@ Unidades Internas
RAG-@2.1/2" ; Tenstio ;
\ AAG-G2.1/2" Equip. | TR Tipo Local kg (Volts) Fases| kW | Quant. Descriglio
Fc-02 |20 | GPssete | piversos | 32 | 220 | 2 | 048] 21 | Fancolete Hidronico
ZEIL_J/:ADA/\A\DA\‘/ I_RAE E/)&P(\;UC'ZAAG Fc-03 | 3,0 | Gessete | Diversos | 36 | 220 | 2 | 020| 05 |Fancolete Hidranico
i PRUMADA DE AGUA FC-05 | 5,0 |Piso-Teto| Diversos | 42 | 220 | 2 | 020| 04 |Fancolete Hidronico
GELADA VEM DA CAG A
\ 06 Conjunto Moto Ventilador — Exaustor
~ " " . Equip. [Vaz8io de Ar| mmea| Filtro | kg | Tensdo|Fases| hp Quant. Descriglo
AN _CAD .4 Jo1ll ANC_ (XA —\ \ _Rw_ @ ("f/h) (vnlt)
Aoz Tz o o o r‘\"‘ﬂv T AAG-TG2 12" @ Cv-01 1710 35 G4/F6 | 42 380 3 3.0 02 Insuflagdio de Ar Exterior
EX-01 190 10 - 28 220 2 0,1 01 Exaustdo de Banheiro
; 03 ; Condicionadores de Ar tipo Split System
/E% 7 | Equip. Xr‘r’fz/ah‘s c?gr:/iit;de KW kg Quant. Local Observages
A AC-01 570 12.000 1,5 10 02 Guarita 220V/2F/60Hz
06 cD-01 570 12.000 1.5 30 02 Guarita | 220V/3F/60Hz
\ RAG-03/4"
AAG-J3/4"
Bocas de Ar
j @ ltem Descrigio — Modelo Quantidade
/ C i GI-02 Grelha VAT-RG— 40x20 cm 17
\ | GE-01 Grelha de Exaustdo — 20x10 cm 01
\ { VT-01 Veneziana com Tela — 100x30 cm 02
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PLANTA DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA
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NOTAS:

1. TODAS AS COTAS ESTAO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TITULO

2. 0OS DUTOS OVAIS APARENTES SERAO FORNECIDOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E
RECEBERAO PINTURA NA COR A SER DEFINIDA.

3. OS DUTOS DEVERAO SER REVESTIDOS INTERNAMENTE COM MATERIAL ACUSTICO DO TIPO
ARMASOUND — 20 mm.

4. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERAO FORNECIDOS COM BOMBA DE
DRENAGEM.

5. CONFIRMAR O DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGCAO FRIGORIFICA COM O FABRICANTE DOS
EQUIPAMENTOS.

6. INTERLIGAR ELETRICAMENTE O VENTILADOR DE AR EXTERIOR AO EVAPORADOR.
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